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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
Gminy Cisek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Painstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 59), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.)
1§23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 112, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r.,
poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie - Kozlu
prowadzac monitoring nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia, na podstawie wymagan
okreslonych w ww. rozporzadzeniu dokonal obszarowej oceny jakosci wody wraz z szacowaniem
ryzyka zdrowotnego konsumentow.

Producentem wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej na teren gminy Cisek jest
PHU GROTRANS B&B Groeger Spotka Jawna Lany ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek, ktory jest
jednoczesnie odpowiedzialny za jakos¢ wody dostarczanej z wodociggu Blazejowice.

Mieszkancy gminy Cisek zaopatrywani s3 w wode przeznaczong do spozycia przez jeden
wodociag zlokalizowany w miejscowosci Blazejowice, korzystajacy z uje¢ wod podziemnych
z utworow trzeciorzedowych. Wodociag zasilany jest przez dwie studnie wiercone pracujace
naprzemiennie.

Stan sanitarno - techniczny ujecia, stacji uzdatniania wody oraz urzadzen do uzdatniania wody
nie budzit zastrzezen. Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urzadzenia wodociggowe znajduja
si¢ 4 punkty wytypowane do pobierania probek wody w ramach monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wewngtrznej kontroli jakosci wody
prowadzonej przez przedsigbiorstwo wodociggowe, pobrano 15 probek wody do badan w zakresie
monitoringu kontrolnego oraz 1 probke w zakresie monitoringu przegladowego zgodnie
z czgstotliwoscig okreslong w obowigzujgcych przepisach.

Wewngetrzna kontrola jakosci wody realizowana przez przedsiebiorstwo wodociggowo -
kanalizacyjne obejmowata wykonanie badan w zakresie wymagan mikrobiologicznych
okreslonych w zatgczniku nr 1 czg$é A tabela 1, zalgezniku nr 1 czeg$¢ C tabela 1 oraz w zakresie
wskaznikéw fizykochemicznych i organoleptycznych zawartych w zataczniku nr 1 cze$é B,
w zalgczniku nr 1 czgs$¢ C tabela 2 oraz w zalgczniku nr 1 cze$¢ D tabela 1 obowigzujacego
rozporzadzenia. Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne prowadzi monitoring substancji
promieniotworczych w wodzie, kolejne badanie zaplanowano na rok 2023.

W 2019 roku nie stwierdzono przekroczen parametréw mikrobiologicznych oraz wartosci
dopuszczalnych parametrow fizykochemicznych jakosci wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie - Kozlu w roku 2019 nie odnotowat
interwencji mieszkancéw gminy Cisek, dotyczacych pogorszenia wskaznikow organoleptycznych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia oraz niepozadanych reakcji zdrowotnych zwigzanych
ze spozyciem wody.
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Na podstawie sprawozdan z badan wody pobranej przez inspekcj¢ sanitarng oraz przedsigbiorstwo
wodociagowe w ramach kontroli wewnetrznej, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdzil, ze mieszkancy gminy Cisek korzystajacy z wodociagu Blazejowice, spozywali wodg
dobrej jakosci, oceniong jako przydatng do spozycia przez ludzi, bezpieczng dla zdrowia
ludzkiego, wolng od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytdéw w liczbie stanowigce]
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w  ilosciach
zagrazajacych zdrowiu.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na terenie gminy Cisek nie stanowila ryzyka
dla zdrowia ludzi.

Niniejsza obszarowa ocene jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie — Kozlu wydat celem poinformowania
mieszkancéw gminy Cisek. :

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek - info@cisek.pl
2. Strona internetowa PSSE Kedzierzyn — Kozle - www.sanepid.k-k.pl
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