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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
DLA GMINY CISEK ZA ROK 2019

Dzialtajgc na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
22019 r., poz. 59),
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1437 ze zm.),
—  §22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),
oraz w oparciu o sprawozdania z badaf probek wody wykonanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
realizowanych w ramach kontroli wewngtrznej przez PHU GROTRANS B&B Groeger Spotka Jawna
Lany ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek oraz sprawozdan z badafh wody wykonanych przez organy
Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie - Kozlu

informuje, ze woda przeznaczona do spozycia na terenie gminy Cisek w roku 2019 w zakresie badanych
parametréw grupy A oraz parametréw grupy B spetniata wymagania mikrobiologiczne okreslone
w zalaczniku nr 1 cze$¢ A Tabela 1, zat. nr 1 czg$¢ C Tabela, w zakresie wskaznikéw fizykochemicznych
i organoleptycznych zawartych w zataczniku nr 1 cz¢$¢ B, w zat. nr 1 cze$é C Tabela 2 oraz w zal. nr 1
cze$é D Tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) byta przydatna do spozycia
przez ludzi.
Uzasadnienie

W roku 2019 w ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kedzierzynie - Kozlu monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w oparciu
0 ww. rozporzadzenie na terenie gminy Cisek pobrano:

— 10 prébek do badan bakteriologicznych

— 7 prébek do badan fizykochemicznych

W ramach kontroli wewnetrznej, przedsigbiorstwo wodociagowe PHU GROTRANS B&B Groeger
Spotka Jawna Lany ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek, ktory jest jednoczesnie odpowiedzialny
za jako$¢ wody dostarczanej z wodociaggu Blazejowice pobrato:

— 5 probek do badan fizykochemicznych

— 5 probek do badan bakteriologicznych

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie - Kozlu monitorowat jako$¢ wody
w 4 statych ustalonych punktach poboru monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociggowej oraz
w stacji uzdatniania wody zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem.

Zakres parametréw objetych monitoringiem grupy A i monitoringiem grupy B oraz czestotliwosé
pobierania probek wody przez ww. przedsigbiorstwo byly zgodne z przestawionym i zatwierdzonym
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem pobierania proébek wody
do badan w roku 2019. Badania wykonywane byly przez laboratoria, ktére uzyskaly akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym
okreslonym w rozporzadzeniu; SGS Polska Sp. z o.0. Laboratorium Srodowiskowe Pszczyna




zatwierdzone przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna oraz  Wojewddzka Stacj¢ Sanitarno -
Epidemiologiczng w Opolu Oddziat Laboratoryjny w Kedzierzynie — Kozlu.

Przedsigbiorstwo wodociggowe terminowo przekazywato sprawozdania z badaf wody oraz na biezgco
informowato o podejmowanych dziataniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji w sytuacji,
gdy jako$¢ wody nie odpowiadata wymaganiom okreslonym w ww. rozporzadzeniu.

W ramach monitoringu parametréw grupy A woda badana byta pod wzgledem mikrobiologicznym,
fizykochemicznym oraz organoleptycznym w zakresie: Escherichia coli w 100 ml, bakterie grupy coli,

ogolna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C, enterokoki, mgtnos¢, barwa, smak, zapach, odczyn (pH),
przewodnos$¢ elektryczna.

Monitoring parametréw grupy B obejmowal nastepujace parametry: Escherichia coli w 100 ml,

bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C, enterokoki, Clostridiumperfingens,
metno$¢, barwa, smak, zapach, odczyn (pH), przewodno$é elektryczna, amoniak (amonowy jon), azotany,
azotyny, cyjanki, chlorki, zelazo, mangan, utlenialno$é, fluorki, otéw, kadm, chrom, arsen, glin,
bromiany, chlorek winylu, £ THM, 1,2-dichloroetan, benzen, selen, X trichloroetenu i tetrachloroetenu,
siarczany, miedz, bor, nikiel, rte¢, séd, antymon, benzo(a)piren, = wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych, ¥ pestycydéw, pestycydy, akrylamid, epichlorohydryna, bromodichlorometan, chlor
wolny, chloraminy, X chloranéw i chlorynéw, magnez, srebro, magnez, twardos¢, chlorki, ogdlny wegiel
aromatyczny, chloroform, bromodichlorometan,

Dane o poszczegdlnych wodociggach i jakosci wody przeznaczonej do spozycia przedstawiono w tabeli
ponizej

Producent Wody Nazwa Wielkos¢ | Liczba ludnosci | Kwestionowane Ocena jakosci
wodociagu produkeji | zaopatrywanej | parametry - liczba | wody na koniec
dostarczanej w wode dni przekroczen 2019 roku
wody ' parametréw w .
(m*/dobe)  roku
PHU GROTRANS | Btlazejowice 283 - Woda przydatna
B&B Groeger do spozycia
Spotka Jawna Lany
Szkolna 24,
47-253 Cisek,

Producentem wody przeznaczonej do spozycia dostarczanej na terenie gminy jest jeden zaktad, ktory
dostarcza wodg¢ o odpowiedniej jakosci. Nie stwierdzono wystepowania stalych lub utrzymujacych
si¢ przekroczen zadnego z badanych parametréw.

Mieszkancy gminy Cisek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019, roku,
jakosci oceniong jako przydatng do spozycia przez ludzi. —

sngxwa% wode dobrej
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3. ala




