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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU
BLAZEJOWICE ZA 2024 ROK

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 22 w zwiazku
2z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie- Kozlu

w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badan wody pobranej w 2024 roku przez administratora sieci
wodociggowej: Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe GROTRANS B&B Groeger Spotka Jawna Lany
ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek, jak rowniez w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

stwierdzil, ze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
mieszkancy zaopatrywani przez wodociag Blazejowice spozywali wodg dobrej jakosci
oceniona jako przydatna do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie- Kozlu wraz z przedsigbiorstwem wodociggowym
monitorowal jako$é wody w statych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach rownomiernie
rozmieszczonych pozwalajacych na ocene skutecznosei procesu uzdatniania oraz na oceng wewngtrznej instalacji
wodociggowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z czgstotliwoscia okreslona w zafaczniku
nr 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).
W ramach nadzoru sanitarnego pobrano 17 prébek do badan mikrobiologicznych oraz 18 prébek do badan
fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez ww. przedsigbiorstwo wodociggowe
pobrano 15 probek do badan mikrobiologicznych oraz 16 probek do badan fizykochemicznych w tym 1 probke
w zakresie parametrow grupy B. Zakres badan obejmowat parametry: Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli,
ogblna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C, enterokoki, clostridium perfringens (facznie ze sporami),
barwa, metnos¢, smak, zapach, odczyn pH, przewodnos$¢ elektryczna, akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny,
benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki,
kadm, miedz, nikiel, oléw, pestycydy, Y pestycydow, rteé, selen, Y trichloroetenu i tetrachloroetenu,
Y wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, trihalometany - ogétem (3 THM), glin (Al), jon amonu,
chlorki, mangan, siarczany, sod, utlenialno$¢ z KMnO4, zelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy,
S chloranéw i chlorynéw, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardos¢ ogdlna, fosfor ogolny.
W zwiazku z awarig Stacji Uzdatniania Wody w Blazejowicach, polegajaca na zasypaniu jednej
ze studni, przez 29 dni nie byto mozliwe dostarczanie uzdatnionej wody do czgsci gminy Cisek, zaopatrujacej
miejscowosci: Blazejowice, Lany, Dzielnica, Nieznaszyn, Roszowice, Przewoz, Podlesie i Miejsce Odrzanskie.
W uzgodnieniu z wladzami gminy Cisek wykonano tymczasowe potaczenie sieci wodociggowej miedzy
Roszowicami a Steblowem- Byczynica, z dostarczanej wody z ujecia Zakrzéw, co umozliwito awaryjne
zaopatrzenie mieszkafcéw w wode do celow gospodarczych. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kedzierzynie- Kozlu wydal komunikat o braku przydatnosci wody do spozycia ze wzgledu ma tymczasowe
zasilenie powyzszych miejscowoséci w wode przy uzyciu wezy strazackich.



Po usunicciu awarii i przeprowadzeniu badan jakosci wody wydano nowy komunikat potwierdzajacy
jej przydatnos¢ do spozycia.

W 2024 r. odnotowano interwencje dotyczaca niewlasciwej jakosci wody w budynku mieszkalnym
w miejscowosci zaopatrywanej w wode z wodociagu publicznego Blazejowice, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kedzierzynie- Kozlu przeprowadzit kontrolg urzedowa i dokonat analizy wynikow badan jakosci wody
pobranej: ze Stacji Uzdatniania Wody, z czterech punktow zgodnosci na sieci wodociagowej, oraz z dwdch
punktéw w budynku mieszkalnym.

Na podstawie uzyskanych sprawozdan stwierdzono, ze oznaczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
spetnialy wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Jedynym odstgpstwem byta podwyzszona ogolna liczba
mikroorganizméw, wykryta w probce pobranej z instalacji wewngtrznej budynku mieszkalnego, w tazience
u konsumenta, za zamontowanym filtrem. Strona zostata poinformowana, Ze probki pobrane z ujecia oraz sieci
wodociagowej nie wykazaly nieprawidlowosci. Jednakze za wodomierzem, czyli w instalacji wewnetrznej
budynku, odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wody spoczywa na whascicielu lub zarzadcy budynku, ktéry ma obowiazek
zapewnienia jej odpowiednich parametrow.

Stwierdzone w pojedynczych przypadkach przekroczenia parametru mikrobiologicznego: ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C w ilosci >300 jtk/100ml miaty charakter krotkotrwaty, byly efektem zanieczyszczen
punktowych lub czasowymi awariami systemow dystrybucji wody i nie powodowaly bezposredniego zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Badania kontrolne wykonane w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody nie wykazaly
przekroczen mikrobiologicznych. Przedsigbiorstwo terminowo przekazywato sprawozdania z badan wody oraz
na biezaco informowalo o podejmowanych dziataniach naprawczych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie- Kozlu stwierdzil, ze mieszkancy zaopatrywani
z wodociagu Blazejowice w 2024 r. spozywali wodg dobrej jakosci oceniona jako przydatna do spozycia przez

ludzi.
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Do wiadomosci:
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